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Degerli Miisterimiz, |

|
Satin almig oldugunuz tiriin, Ugur Sogutma A.S. g
tesislerinde standartlara uygun olarak tasarlanmig ve ““m“
kalite testlerinden gegirilerek 6zenle tretilmistir. “

Cihazinizdan en verimli sekilde yararlanmak i¢in cihazi kullanmaya
baslamadan énce bu kilavuzu dikkatlice okumanizi rica ederiz. Bu
kilavuz, cihazimzin yerlesimi, kurulumu, kullanimi ve bakimi ile ilgili
onemli bilgiler icermektedir. Lutfen cihazinizi burada yer alan uyari ve
talimatlara uyarak kullaniniz. Kilavuzda yer alan uyari ve talimatlara
uyulmamasi durumunda cihazin bozulmasindan sirketimiz sorumlu
degildir. Lutfen bu kilavuzu daha sonra basvurmak tizere saklayiniz.

Uriintiniizii giizel giinlerde kullanmanizi dileriz.

1- TEMEL BiLGILER
1.1- SEMBOLLER

Cihazimizin kullanimi ile ilgili bazi
6nemli noktalar, semboller ile dikkat ¢e-
kici hale getirilmistir. Bu sembollerin an- saglamak amaciyla verilen
lamlari 6nem sirasina gére asagida be- bilgileri icerir.
lirtilmektedir. Latfen bu sembollere
dikkat ediniz.

1.2- TANITICI RESIMLER
& UYARI Cihazinizi tanitici tim resimler kila-

vuzun son sayfalarinda bulunmaktadir.
Bu kilavuz birden fazla model igin ha-
zirlanmistir. Cihaziniz ile kilavuzdaki re-
simler birebir uyusmayabilir.

Kullanim sirasinda
yaralanma, can ve mal kaybi

ile sonuglanabilecek ciddi
zararlarin 6niine gegmek

amaciyla verilen bilgileri 1.3- URETICI SORUMLULUK
icerir. ALANI
Litfen kilavuzu bastan sona dik-
katlice okuyunuz. Asagida yer alan hu-
& NOT suslara uyulmadiginda ortaya gika-

bilecek yaralanmalar ve hasarlar igin

Kullanim sirasinda dikkat iretici firma higbir sekilde sorumlu de-

edilmesi gereken bilgileri gildir. Ayrica bu maddelere uyulmadi-
icerir. ginda cihaziniz garanti kapsami diginda
kalacaktir.
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- Cihazinizin montaj ve tanitimi mut-
laka bir Ugur Yetkili Servisi tarafindan
yapilmalidir.

- Cihazinizi amaci disinda kullanma-
yiniz.

- Cihazinizi kilavuzda belirtildigi se-
kilde kullaniniz.

- Kilavuzdaki uyari ve giivenlik tali-
matlarina uyunuz.

- Bolgenizde gegerli yasal giivenlik
talimatlarini dikkate aliniz.

- Guvenlik sartlarinin saglanabilmesi
icin sadece dreticinin orijinal yedek par-
calari kullamilmalidir.

- Cihaziniza teknik miudahalelerde
bulunmayiniz.

- Bu sogutma cihazi yerlesik bir cihaz
olarak kullanilmak {izere tasarlanma-
mistir.

2- GUVENLIK BILGILERI VE
UYARILAR
2.1- CiHAZI GALISTIRMADAN
ONCE

Cihazinizin  sogutucu ekipmaninda
bulunan yag, tasima esnasinda yer de-
gistirmis olabilir. Cihazi ¢alistirmadan
énce 4-6 saat bekleyiniz.

& UYARI

YANGIN TEHLIKESI

Sogutucu madde sizintisi

durumunda yanici gaz-
hava karigimi olusumunu
engellemek icin oda
bityiikliigii sartlarim
muhakkak saglaymniz.

4 NOT

Cihazin onarimlari ve
yedek parca degisimleri
sadece Ugur Yetkili Servisi
tarafindan yapilmalidir.

Cihazin kurulum yeri, cihazin per-
formansini ve enerji tiketimini etkile-
mektedir (BOLUM 3.1). Kurulum yeri
belirlenirken Ugur Yetkili Servisi bilgi-
lendirme ve 6nerilerde bulunacaktir an-
cak son karar tiketiciye birakilacaktir.
Tuketicinin verdigi son karara bagli ola-
rak cihazin yerlestirildigi yerden kay-
nakli herhangi bir zarara ugramasi du-
rumunda tim sorumluluk tiiketiciye ait
olacak ve cihaz garanti kapsami disinda
kalacaktir.

2.2- TEKNiK GUVENLIK

Cihazinizda az miktarda R600a so-
gutucu maddesi kullanilmistir. Bu sogu-
tucu madde cevre dostu ancak yanicidir.
Tasima veya montaj esnasinda sogu-
tucu ve elektriksel ekipmanlarin zarar



gérmediginden emin olunuz. Sogutucu
madde sizintisi tutusmaya neden olabi-
lir.

4 NOT

Cihaz calisirken dig
govdesinde isinma olabilir.
Bu durum normaldir ve
cihazinizin tasarimindan
kaynaklanmaktadir. Bu
sicaklik cihaziniza zarar
vermez.

Sogutucu ekipmanda hasar tespit et-
tiyseniz olasi bir sizintiya karsi asagidaki
talimatlari uygulayiniz.

- Cihazi fisten gekiniz.

- Cihazin yakininda ates ve kivileim
kaynaklari bulunuyorsa bunlari odadan
uzaklastirmiz.

- Camlari agarak odayi havalandiri-
niz.

- Derhal 444 84 87 telefondan Ugur
Musteri Hizmetleri Merkezi'ne haber
veriniz.

2.3- CiHAZI KULLANIRKEN

Cihaziniz ev ortami igerisinde kulla-
nilmak tizere tasarlanmistir. Cihazinizi
dis mekanlarda kullanmayimniz.

Cihaziniz sadece gidalari dondurmak
ve dondurulmus gidalari saklamak tizere
tasarlanmistir. Cihazinizin igerisine so-
gutulmamasi veya dondurulmamasi ge-
reken malzemeler koymayiniz. Amaci
disinda kullanmayiniz. Cihazinizi, ¢ek-
mece ve raf kapak aksesuarlari olmadan
da kullanabilirsiniz.

UYARI

PATLAMA TEHLIKESI

Cihazigerisinde kesinlikle
elektrikli cihazlar
kullanmayiniz.

Cihazin, cocuklar ve bilgi eksikligi
olan (bedensel, ruhsal veya algisal ye-
tenekleri sinirli) kisiler tarafindan kulla-
nilmasi durumunda bazi riskler ve teh-
likeli durumlar s6z konusu olabilir. Bu
risklerin 6nlenmesi icin tehlikeye ma-
ruz kalabilecek kisiler, sorumlu bir kisi-
nin rehberlik ve gézetimi ile cihazi kul-
lanmalidirlar.

Bu cihaz bir oyuncak degildir. 8 yasin-
dan kigtik gocuklari cihazin etrafindan
uzak tutunuz, cihazi kullanmalarini en-
gelleyiniz.

Cihazinizin yerlesim, kurulum ve te-
mizligi kilavuzda belirtildigi sekilde ya-
pilmalidir. Kilavuzun aksi bir uygulama
yapmayiniz. Béyle bir kullanim sonucu
cihazin zarar gérmesi durumunda, ciha-
ziniz garanti kapsami disinda kalacaktir.
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4 NOT

Ambalaj malzemeleri geri
doniigiime uygundur ve
yeniden kullanilabilir.
Ambalaj malzemelerini,
bagli oldugunuz belediyeye
danmisarak cevreye zarar
vermeyecek sekilde bertaraf
ediniz.

2.4- ATIKLARIN YOK EDIiLMESi

Cihaziniz T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan Atk
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
(AEEE) Kontrol Yénetmeligi ile uyumlu-
dur. Cihaziniz degersiz bir ¢op degildir.
Bu yoénetmelik kapsaminda, Cevre ve
Sehircilik Bakanligi'nca yetkilendirilmis
LiSANSLI FiRMALARca geri doniisti-
rilebilir veya cevreye uygun kosullarda
bertaraf edilebilir.

Cihaziniz eskimis ve artik kullanilma-
yacaksa lutfen asagidaki adimlari takip
ediniz. Degerli hammaddelerin yeniden
kullanimini saglayarak cevreyi ve dogal
kaynaklari koruyabilirsiniz.

- Cihazinizin fiini prizden cikartiniz.

- Cihazin baglanti kablosunu keserek
fisiile birlikte cihazdan ayiriniz.

- Lisansli Firmalari veya elektrikli ve
elektronik cihaz toplama noktalarini
bagli oldugunuz belediyelerden 6grene-
rek cihazinizi teslim ediniz.

3- KURULUM
3.1- CIHAZ YERININ SECiMi

Cihazinizin sorunsuz sekilde calisa-
bilmesi icin calisma ortami ¢ok 6nemli-
dir. Sogutma performansi ve enerji tu-
ketiminin uygun degerlerde kalmasi igin
cihazin kurulacagi yerin se¢iminde asa-
gidaki sartlarin saglandigina emin olu-
nuz.

- Cihaz icin egimsiz, diiz ve saglam
bir zemin segilmelidir.

- Cihazinizin arkasinda bulunan kon-
denserin (Resim BB duvar ya da her-
hangi bir nesne ile temas etmemesi ge-
rekmektedir. Cihazin arkasinda bulunan
kondenser ile duvar arasinda en az 40-
50 mm bosluk birakilmalidir.

- Yakininda toprakli ve saglam bir
priz bulunmalidir.

- Ist kaynaklarindan (firin, ocak, soba,
kalorifer vb.) en az 1 metre uzaga yerles-
tirilmelidir.

- Cihaz dogrudan giines 15181 almaya-
cak bir yere koyulmalidir.

- Hava akiminin bulundugu yerlerden
(klima hava agizlarinin karsisi, vantila-
tér alti, kapi ve pencere agzi vb.) uzaga
yerlestirilmelidir.

Cihazdan en iyi performansi
almak icin yer secimi

konusunda Ugur Yetkili
Servisi’'nin yonlendirme ve
onerilerine uyunuz.




Cihaziniz en iyi sogutma performan-
sini tasarlandigi iklim sinifi sartlarinda
saglar. Bu cihaz 16°C ila 43°C arasindaki
ortam sicakliklarinda kullanilmak tizere
tasarlanmistir.

3.2- AMBALAJDAN CIKARMA

Ambalajin naylon posetini cikartiniz.
Ambalaj kartonlarini ¢ikartiniz ve sonra
yan strafor parcalarini sokintz. Bu
asama igin cihazi bir miktar yerden kal-
dirmaniz gerekebilir. Diger strafor par-
calari bosta kalacagi icin kolayca ayrila-
caktir.

Ambalaji agmasi ve kurulum

yapmasi icin Ugur Yetkili
Servisi bekleyiniz.

Cihazi ambalajdan ¢ikardiktan sonra
tasima sirasinda hasar alip almadigini
kontrol ediniz.

Lutfen Resim f¥} de ve Resim f¥3'de
yer alan cihazlarin genel gériintimlerini
inceleyiniz. Bu kilavuz birden fazla mo-
del i¢in hazirlanmistir. Satin aldiginiz

cihaz ile resimde yer alan cihaz arasinda
farkliliklar olabilir.

1. Kontrol Paneli
2. Kapi

3. Kapi Kolu (Demonte olarak gel-
mektedir.)

4. Yikleme Cekmeceleri
5. Disg Govde
6. Ayarlanabilir Ayak

Ambalaj icerisinde cihazla birlikte e
asagidaki parca ve dokiimanlar mevcut-
tur. lg
«  Kullanim Kilavuzu “mmm

+  Garanti Belgesi
«  Enerji Etiketi

. Urin Bilgi Fisi
«  BuzKaziyic
3.3- KURULUM

Ambalajindan  cikardiginiz  cihazi
BOLUM 3.1e uygun olarak sectiginiz
yere yerlestiriniz.

Cihazinizi ilk kez ¢alistiracaksaniz 6n-
celikle cihazin icini temizleyiniz (BGLUM
4.6).

3.4~ ELEKTRIKSEL

BAGLANTILAR

Cihaziniz 220-240V / 50 Hz alternatif
akimla calismaktadir.

A UYARI

ELEKTRIK CARPMA TEHLIKESI

Elektriksel konularda mutlaka
ehliyetli bir elektrikciden
yardim alimz.

Cihazin fisi mutlaka toprakli ve sag-
lam bir prize takilmalidir. Kesinlikle
uzatma kablosu kullanmayiniz. Ayrica
kullanilacak prizin en az 10-16 A daya-
nimli uygun bir sigorta ile korundugun-
dan emin olunuz. Cihaz yerlestirildikten



g sonra da prize erisim kolay olmalidir. 4- CiHAZ KULLANIMI

[da] Cihazinizin ayrica bir agma-kapama e
anahtari yoktur. Fise takildiginda galis- 4.1- CIHAZIN CALISTIRILMASI

-

m““““ maya baslayacaktir. Cihazinizin baglanti Yerine yerlestirdiginiz cihazi prize ta-
kablosunu asla gegis yollari tzerinde  kniz. Cihaziniz calistiginda hafif bir mik-
bulundurmayiniz. Bu durum hem tak'l'P tarda kompresor sesi duyulacak ve bazi
yaralanmaniza sebep.olablllr hemdeci-  modellerde kontrol paneli iizerindeki
haziniza zarar verebilir. yesil gosterge yanacaktir (Resim (8/4).

Bu ses, sogutma sisteminin ¢alismaya
basladigini géstermektedir. Yesil gos-
terge cihazda enerji oldugu siirece yana-
caktir.

4.2- CiHAZ SICAKLIGININ

Cihazimizin fisini ¢ikarmak icin asla
kablodan tutarak cekmeyiniz. Prizi tuta-
rak cihazin fisini cekiniz.

AYARLANMASI
& UYARI Cihazinizin i¢ sicakligini kontrol pane-
. . linde bulunan kontrol diigmesi (Resim(@
YANGIN TEHLIKESI /1) ile ayarlayabilirsiniz. Kontrol diigme-
Cihazimzin baglanti sini, tizerindeki yarik kisimdan, bir ma-

kablosunu sicak yiizeylerden, deni paraile cevirebilirsiniz (Resim ).
ates ve ates kaynaklarindan

Cihaziniz -18°C ve -25°C arasi deger-
uzak tutunuz.

lerde caligabilmektedir. Kontrol dug-
mesi etrafinda bulunan “0-5" arasi
degerler ve “S” (Siiper Dondurma) ko-
numlari ile cihazinizi istediginiz sicak-
likta calistirabilirsiniz. “0” konumundan
“5” konumuna dogru arttirdik¢a cihazi-
nizin calisma orani artacak ve daha fazla
sogutma elde edilecektir.

4 NOT

Cihazinizdaki kontrol paneli
model bazinda farklilik
gosterebilir. Kilavuzdaki

talimatlari liitfen kontrol
panelinizdeki isaretlere gore
takip ediniz.

10



Konum“0”:Cihaziniz“KAPALI” durum-
dadir.

Konum “5”: En diisiik sicaklik derece-
sidir (yaklagik -25°C).

Cihazimizi ilk kez calistiriyorsaniz
daha hizli ve etkin bir sogutma sagla-
mak icin Stiper Dondurma fonksiyonunu
aktif hale getiriniz.

Cihazimizin kontrol diigmesi
fabrika ayari 3 konumudur.
Bu konum hem sogutma hem

de enerji titketimi agisindan
cihazimizdan en verimli
sekilde faydalanabileceginiz
degerdir.

* UED 5175 DTK modeli igin;

Cihazi fise takiniz. Uriin i sicaklig
kontrol digmesinden ayarlanmaktadir.
Kontrol diigmesi iizerinde 3 adet (MIN,
ORTA, MAX) ayar konumu yer almakta-
dir.

Kontrol digmesi "MIN" konumunda
oldugunda driintintiziin ¢alisma orani
azalacak ve bundan dolayi daha az so-
gutma elde edeceksiniz.

Kontrol digmenizi "MAX" konumuna
dogru cevirdik¢e calisma orani artacak
ve daha fazla sogutma elde edeceksiniz.

4 NoOT

Modeli kullanmaya
baslamadan 6nce "ORTA"
konumuna alip 24 saat bos
halde calistirimiz.(Resim(3@

SUPER DONDURMA FONKSIYONU

Cihazinizda Siiper Dondurma fonksi-
yonunu devreye almak icin kontrol diig-
mesini S konumuna getiriniz. Sari gos-
terge yanacaktir (Resim(@/2).

Siiper Dondurma fonksiyonunu devre
distbirakmakicin kontrol diigmesiniiste-
diginiz calisma konumuna getiriniz, sari
gostergenin sondigini gézlemleyiniz.
Sari gostergenin sénmesi Stiper Dondur-
ma fonksiyonunun devre disi kaldigini
gosterecektir.

Kirmizi gostergenin (Resim(@/3) yan-
masi cihaz icerisindeki sicakligin cok
ylksek oldugunu gostermektedir.

Cihaz igerisindeki sicaklik, kritik si-
caklik degerinin altina diistigiinde s6-
necektir. Gidalarinizi cihaza yerlestir-
mek icin kirmizi géstergenin sénmesini
bekleyiniz.
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4.3- GIDALARIN
HAZIRLANMASI

Cihaziniza yerlestireceginiz gidala-
rin taze ve temiz olduguna dikkat ediniz.
Gidalarinizi cihaziniza hava almayacak
sekilde hazirladiginiz kilitli paketlerle
yerlestiriniz. Kullandiginiz kap ve paket-
lerin saglik bakanliginin 6nerdigi, gida
yonetmenligine uygun 6zel saklama
kaplari olmasina dikkat ediniz.

Cihaziniza vyerlestirecek oldugunuz
gidalari, cekmeceler sayesinde istedigi-
niz sekilde gruplayarak yerlestirebilirsi-
niz. Cihaziniza gidalarimizi yerlestirirken
segeceginiz paketlerin seciminde alttaki
maddelere dikkat ediniz.

« Uygun ambalajlar: Plastik folyo, po-
lietilen tiip film, dondurucu posetleri ve
dondurucu kaplari vb. malzemeler.

« Uygun olmayan ambalajlar: Ambalaj
kagidi, gazete kagidi, ¢cop torbalari, alis-
veris torbalari, cam ve metal kapakl
kaplar, kesici ve delici 6zelligi olan metal
kaplar, ahsap kutular vb. malzemeler.

Gidalarimizi  hazirlarken
adimlara dikkat ediniz.

asagidaki

« Gidalarinizi porsiyonlar haline geti-
rerek posetlere yerlestiriniz.

« Giday! yassi halde poset icerisine
yayiniz. Béylece tiim gida soguk ortamla
dogrudan temas halinde olacak ve daha
saglikli ve homojen sekilde donacaktir.
Bu sekilde hazirlanan paketlerin ¢6z-
diirme sireleri de daha kisa olacaktir.

« Giday: yerlestirdikten sonra poset
icerisindeki tim havayi bosaltiniz.

Posetin agzini sikica kapatiniz.
Lastik bant, plastik klips veya ip kul-
lanabilirsiniz.  Posetin  sizdirmazligini
kontrol ediniz.

« Poset iizerine, igindeki giday ve ta-
rihi not ediniz.

Cihazlar gida maddelerinin ortam si-
cakliginda dondurulmasi ve sicaklik tiim
bélmeye esit olarak dagitildigi icin don-
durulmus yiyeceklerin depolanmasi igin
uygundur. Bu bélmelerde optimum gida
muhafazasi icin her bélmede &nerilen
sicaklik ayari -18°C derecedir. Satin ali-
nan dondurulmus gidalar ambalajla-
rinda belirtilen son kullanma tarihine
sahiptir. Bu tarih, depolanan yiyecekle-
rin tirini dikkate alir. Bu nedenle son
kullanma tarihine uyunuz. Ambalajsiz
taze yiyecekler icin de litfen asagidaki
stireleri dikkate aliniz:

-Peynir, kabuklu deniz driinleri, don-
durma, jambon/sosis, siit, taze sivilar
icin1-3 ay,

-Biftek veya pirzola (sigir eti, kuzu
eti, domuz eti) icin 4 ay,

-Tereyagi veya margarin, kiimes hay-
vanlari (tavuk, hindi) icin 6 ay,

-Meyveler (narenciye haric), kavurma
et (sigir eti, domuz eti, kuzu eti), sebze-
ler igin 8-12 aydr.

Gida kirlenmesini énlemek igin asagi-
daki maddelere uyunuz:

-Kapinin uzun sire agilmasi, cihazin
bélmelerindeki sicakligin 6nemli élgiide
artmasina neden olacaktir. Dolap kapi-
sini uzun siire agik tutmayiniz.

-Gida ve erisilebilir sogutma sistem-
leri ile temas edebilecek yiizeyleri di-
zenli olarak temizleyiniz.

-Cig et ve baliklari dondurucuya uy-
gun kaplarda depolayiniz. Béylece diger
yiyeceklerle temas etmeyecek veya iize-
rine damlamayacaktir.



-iki yildizli dondurulmus gida bslme-
leri onceden dondurulmus yiyecekleri
depolamak, dondurma ve buz kiipleri
depolamak veya yapmak igin uygundur.
Bu bélmelerdeki gidalarin da paketle-
mesindeki son kullanma tarihlerine uyu-
nuz.

-Taze yiyecekleri iki veya lg yildizli
bélmelerde dondurmayiniz.

-Sogutma cihazi uzun siire bos bi-
rakilirsa, fisini prizden cekerek kapati-
niz. Temizleyiniz, kurutunuz ve cihazin
icinde kif gelismesini 6nlemek icin kapi-
sint agik birakiniz.

Dondurmaya uygun gidalar: Unlu ma-
miiller, deniz Griinleri, kirmizi et, kiimes
hayvanlarinin etleri, sebze, meyve, ka-
buksuz yumurta ile pastérize sit, pey-
nir, tereyagi gibi stt Grinleri, hazir yi-
yecekler ve corbalar, pismis et ve balik,
patates yemekleri ve tatlilar.

Dondurulmaya uygun olmayan gi-
dalar: Cig olarak tiketilen marul, turp
gibi sebze cesitleri, kabuklu yumurta
ve pisirilmis kati yumurta, Giziim, biitiin
halde elma, armut, seftali, kavun, kar-
puz, yogurt, mayonez.

* UED 5218 DTK modeli igin;

Cihazinizin en iist bélmesinin sicakligl
diger bolmelere kiyasla daha yuksektir.
Cihaziniz dondurucu 6zelligine sahiptir
(Yukarida belirtilen gidalarin saklanmasi
uygundur). Fakat bu sogutma cihazinda
en lst bélme **(2 yildiz sinifi) niteligin-
dedir ve gida maddelerini dondurmak
icin uygun degildir.Resim{@¥3/7'de goste-
rilen **(2 yildiz sinifi) Bélmesi, kisa siire
saklanacak ya da yakin zaman icerisinde
tuketilecek gidalar icindir. Bu tst bélme
pisirme oncesi 6n ¢ozdiriici olarak da
kullanilabilir.

Bu bélmede saklayabileceginiz diger

gidalar: Ekmek, tost ekmegi, salam, ma-
karna, kremali tatlilar, turta, pasta, su-
cuk, sos, yufka, pizza, vs.

Dondurulacak gidalarinizi
soklayarak dondurursamiz

besin degerlerini, aromalarim
ve renklerini en iyi sekilde
koruyabilirsiniz.

Cihaziniza paketsiz veya delik
posetlerle yerlestirilen gidalar
sivi sizintisina yol acabilir.
Si1zan sivilar cihazinizda
metal kisimlarda korozyon,
plastik kisimlarda sararma ve
catlama, cihaz icinde hijyen
sartlarinin kaybolmasi, koku
olusumu, bakteri iiremesi vb.
sikayetlere sebep olabilir. Bu
durum cihazinizin 6mriinii
kasaltir ve hatali kullanim
dolayisiyla cihazinizin garanti
kapsami diginda kalmasina
neden olabilir.
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4.4- GIDALARIN
DONDURULMASI

Gidalarimizi daha uzun sire taze tut-
mak icin dondurarak saklamak en gi-
venilir yontemdir. Gidalarimzi don-
dururken litfen bu bélimde yer alan
talimatlara uyunuz. Cihaziniza tek se-
ferde yiikleyebileceginiz miktarlar asa-
gidaki tabloda belirtilmistir. Belirtilen
miktardan fazla yiikleme yapmayiniz.

Tek seferde mak-

Model isimleri simum yiikleme
miktarlari (kg/24h)

UED 5175 DTK 12,5

UED 5218 DTK 16

UED 7265 DTK 18

UED 7266 DTK 20

UED 7266 DTK 2

ANTRASIT
UED 7266 DTK
MOR 20

Tek seferde maksimum miktarda
ylikleme yapacaksaniz 3 saat &nce
Siiper Dondurma fonksiyonunu devreye
aliniz. Boylece cihaz icerisindeki gidala-
rin sicaklik artisindan etkilenmemesini
saglayabilirsiniz.

UED 5175 DTK modeli igin de tek se-
ferde maksimum miktarda yiikleme ya-
pacaksaniz; yiikleme yapmadan 3 saat
once kontrol diigmesini "MAX" konu-
muna getirip cihazi bu sekilde calistiri-
niz. Cihaz 3 saat "MAX" konumda ¢alis-

tiktan sonra kontrol digmesini "ORTA"
konumuna alip bu sekilde cihazinizi yiik-
leyip calistirmaya devam edebilirsiniz.

Az miktarda yiikleme yapacaksaniz
(giinlik dondurma kapasitesinin yak-
lasik %10'u) Siiper Dondurma ya da
"MAX" fonksiyonunu kullanmaniza ge-
rek yoktur.

Cihazinizin igerisine yerlestirdiginiz
gidalarda ¢ekmecelerin doluluk kapasi-
tesini dikkate aliniz. Kapasiteden fazla
yikleme yapmaniz halinde gidalarinizin
kalitesi diisecek, cekmecelerin hareket
olanag zorlasacaktir. Kirmizi gdsterge
(Resim(@/3) sénene kadar yeniden gida
ylklemeyiniz.

Cihaziniza yerlestireceginiz
gida paketlerinin iizerine,

icinde ne oldugunu ve
dondurulma tarihini not

4 NOT

Gidalari cihaziniza
yerlestirmeden 6nce oda
sicakligindan daha sicak

olmamasina dikkat ediniz
ve donmus gidalarla temas
ettirmeyiniz. Bu durum cihaz
icerisindeki donmus gidalarin
¢oziinmesine sebep olabilir.




4.5- GIDALARIN
¢OZDURULMESI

Dondurulmus gidalarinizi alttaki yon-
temlerden birini kullanarak saglikli bir

4.6- CIHAZIN BAKIMI VE
TEMIZLIGI
Cihazinizin temizligi i¢ temizlik ve dig

temizlik olmak Uzere iki agamadan olus-
maktadir.

sekilde ¢ozdurebilirsiniz.
_ Buzdolabinda Temizlik esnasinda mutlaka koruyucu
_oda S|cakl|§|n'da eldiven kullaniniz.

- Sicak hava fanli/fansiz elektrikli

firinda,

- Mikrodalga firinin defrost mo-

dunda.

UYARI

ZEHIRLENME TEHLIKESI

Cozdiiriilmiis gidalar
yeniden dondurmaymniz. Gida
coziildiigiinde bakterilerin

cogalma hizi arttigi icin tekrar
dondurulmasi zehirlenme
riskini artirmaktadir.
Cozdiirdiigiiniiz
gidalan pisirdikten/
kizarttiktan sonra tekrar
dondurabilirsiniz.

Temizlik malzemesi olarak sadece te-
miz ve pamuklu bir bez, ilik su ve pH de-
geri notr olan az miktarda bulasik de-
terjani veya Ugur Yetkili Servisi'nin
6nerecegi malzemeleri kullaniniz.

Cihazinizin temizligi icin asla klor
veya asit iceren temizleme maddeleri
kullanmayiniz.

Temizleme malzemesi olarak asla
asindirici/gizici maddeler kullanmayiniz.
Metal ylizeylere zarar vererek koroz-
yona sebep olabilirsiniz.

A UYARI

ELEKTRIK CARPMA TEHLIKESI

Cihaziniz1 asla yikamayiniz.

e
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Dondurulmus gidalari yavas yavas
¢6zdirmek en saglikli yontemdir. Aksi
halde bakterilerin hizla artma riski bu-
lunmaktadir. Donmus gidalari bir gece
6nceden buzdolabina yerlestirerek ¢oz-
dirmek en givenli yontem olarak kabul
edilmektedir.

Ugur Yetkili Servisi’'nden
“U&ur PrRATIK” iiriinlerini
temin edebilirsiniz.

Kullanim Kilavuzu - Ev Tipi Dikey Derin Dondurucular | 15
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[da] Temizlik &ncesinde cihaz i¢ yize-
= yindeki buzu temizlemek (defrost) icin Temizlediginiz cihazimizi tekrar fise

“m BOLUM 4.7’yi takip ediniz. takarak Stiper Dondurma ya da "MAX"
lm “ fonksiyonunu devreye aliniz ve 3 saat
boyunca cihazi bos sekilde galistiriniz.

3 saatin sonunda gidalarinizi cihaza yer-
lestiriniz.

]g TEMIZLIK Kapi contasini sadece temiz su ve pa-
muklu bir bez yardimiyla temizleyiniz.

Buz ¢ézdirme islemi tamamlandik-
tan sonra cihazimizin i¢ kisimlarinin or-
tam sicakligina gelmesini bekleyiniz.

Cihaziniz ortam sicakligina ulasti-
ginda icerisindeki buz eriyerek cihazin
icerisinde taban kisminda birikecektir.

Cihazinizin arka kisminda bulunan
kondenser (Resim BB iizerinde biriken
tozlari cihaz fisini cektikten sonra elekt-

Cekmeceleri 6ne cekip yukari kal- rik siipiirgesiya da kuru bir firga yardimi
dirarak cihaz icerisinden ¢ikartiniz. ile temizleyiniz. Bu islemi yilda bir kag
(Resim@) kez tekrarlayiniz.

Tum cekmeceler ¢ikarildiktan sonra 4.7- BUZ COZME (DEFROST)

cekmeceleri, cihaz govdesini ve cihaz ig iSLEMi
tabaninda biriken suyu kuru bir bez ve
onerilen malzemeler ile siliniz (Resim(@). Cihazi kullaniminiz sirasinda kapi agi-

Temizlikten sonra cihaz igerisinde Is- lip kapandikga cihaz igerisine sicak hava

lak veya nemli bir bélgenin kalmadigina girmektedir. Bu durum zamanla cihazin
emin olunuz. ic ylizeyinde kar ve buz birikimine se-

bep olur. Cihaz kapisinin agilma sikligina
gore bu sire degisebilir. Cihaz i¢ yuze-

yindeki buz kalinligi 2-3 mm’nin tizerine
A UYARI ¢iktiginda kesinlikle buz ¢zme (defrost)
islemi yapilmalidir.

ELEKTRIK CARPMA TEHLIKESI

. . . Buz ¢ézme (defrost) islemi icin alttaki
C'haZ| tem'z‘.erken asla blr adimlari tak|p ediniz.

buharli temizleme cihazi veya
basingli su kullanmayimz.
Su buhari veya su, elektrikli

- Buz c¢dzme (defrost) islemi 6nce-
sinde cihazinizi Siiper Dondurma ya da
"MAX" fonksiyonunda yaklasik 4 saat

parcalara ulasarak kisa boyunca calistiriniz. Béylece gidalarini-
devreye sebep olabilir. zin gabuk céziilmelerini nlemis olacak-
siniz.

o - Cihazimizin kontrol diigmesini cihaz
DIS TEMIZLIK modeline uygun olarak "0" ya da "OFF"
Cihazinizi pamuklu bir bez ve ilik su  konumuna getiriniz veya cihazin figini

ile temizleyiniz. prizden cekiniz.
Temizlik sirasinda elektriksel kisim- - Cekmeceleri gikartiniz ve cihaz ige-
lara su girmesini engelleyiniz. risindeki gidalari bosaltiniz. Gidalarin

16



¢6zlinmemesi icin gerekli onlemi aliniz
ve serin bir yerde muhafaza ediniz.

- Cihazinizin kapisini aginiz ve agik
konumda birakiniz.

- Cihaz igerisindeki buzlarin erimesini
bekleyiniz.

- Sivinin tamamini bosaltiniz.

- Cihazin igini ve aksesuarlarini temiz,
pamuklu kuru bir bez yardimiyla kurula-
yiniz.

- Cekmeceleri kuru bir bezle temizle-
yip cihaz icerisindeki yerine yerlestiri-
niz.

Derin dondurucunuzun kapisini
kapatiniz.

Temizlediginiz cihazimzi tekrar
fise takarak triin modeline gére Siper
Dondurma ya da "MAX" konumuna geti-
rerek devreye aliniz. 3 saat boyunca ci-
hazinizi bos sekilde ¢alistiriniz.

- 3 saatin sonunda gidalarinizi cihaza
tekrar yerlestiriniz.

UED 5218 DTK modelinde
defrost islemi uygularken
buz kaziyicisini, cihazinizin
alt kisminda yer alan
yatay kanala yerlestiriniz.

Boylece buz kaziyicisi
yardimiile cihazimizin alt
bolgesine yerlestirdiginiz
kaba cihazinizda biriken

su tahliye edilmis
olacaktir(Resim{¥3/8).

& UYARI

YANGIN TEHLIKESI

Cihazin temizligini

asla sivri cisimlerle
gerceklestirmeyiniz.
Sogutucu ekipmana zarar
verebilir, sogutucu madde
sizintisina sebep olabilirsiniz.

4.8- CiHAZI KAPATMA

Tatil, seyahat gibi nedenlerle cihazi
uzun siire kullanmayacaksaniz asagi-
daki maddelere dikkat ediniz.

Cihaz igindeki gidalari bosaltiniz ve
BOLUM 4.7 ve BOLUM 4.6'daki adimlar
takip ediniz. Cihazin icini iyice kurulayi-
niz ve kapisini agik birakiniz.

Cihaz igerisindeki plastik kisimlar
hava almadigi takdirde kokuya, neme
bagli kiflenmeye ve terlemeye sebep
olabilir. Terleme metal kisimlarda ko-
rozyona yol agabilir.

4 NOT

Cihazi kullanmayacaksaniz,
icerisinde koku olusmamasi
icin kapisimi acik birakimiz.

Cihaz iizerini plastik
ortiilerle 6rtmeyiniz.

17
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/7 UYARI

PATLAMA TEHLIKESI

Cihazicerisinde buz ¢ozme
islemi icin kesinlikle elektrikli

cihazlar (isiticilar veya buharli
temizleyiciler) kullanmayiniz.
Cihazigerisine sicak su
veya sicak baska bir sivi
dokmeyiniz.

4.9- CIHAZIN TASINMASI
Cihazinizi kapatiniz (BGLUM 4.8).

Cihazimizi normal kullanma konu-
munda tasiyiniz. Yan, yatik veya kapisi
acik konumda tagimayiniz.

Cihazinizi tagima esnasinda darbe-
lerden koruyunuz. Cihazinizi fisi takili
halde veya ici dolu iken tagimayiniz.

Ambalaj tzerinde belirtildigi sekilde
tastyiniz ve depolayiniz.

Cihazinizin duserek veya kayarak za-
rar gormemesi icin tasima esnasinda ci-
hazinizi sabitleyiniz.

Cihazinizin tasindig yerde tekrar ¢a-
listirilmasi icin BOLUM 3 ve BOLUM 4’i
takip ediniz.

5- iPUCLARI VE PUF
NOKTALARI

5.1- ENERJi TASARRUFU

Cihazinizdan maksimum verim almak
ve daha az enerji tiiketimi saglamak igin
alttaki talimatlara dikkat edebilirsiniz.

- Cihazin bulundugu ortamin cihaz
gereklerini karsiladigindan emin olunuz
(B6LOM 3.1).

- Sicak yiyecekleri oda sicakligina gel-
dikten sonra cihaza yerlestiriniz.

- Cihazin kapisini kisa sireli aginiz,
gereksiz yere agmayiniz.

- Cihazin buz ¢6zme (defrost) islemini
geciktirmeyiniz (B6LUM 4.7).

- Cihaza gidalar yerlestirirken gek-
mecelerin yiikleme kapasitelerini gec-
meyiniz.

- Tek seferde yiiklenebilecek gida
miktarini agmayiniz.

- Cihazinizin modeline gore "3" ya da
"ORTA" (Resim @ konumunda calismas
hem sogutma hem de enerji tiiketimi
agisindan en verimli sekilde faydalana-
bileceginiz degerdir.

- Elektrik kesintisi durumunda cihazi-
nizin kapisini kesinlikle agmayiniz. Cihaz
icerisindeki gidalar ¢6ziilmeye baslarsa,
gidalari 24 saat icerisinde tiiketiniz ya
da pisirme/kizartma vb. islemden gegi-
rerek tekrar dondurunuz.



5.2- BASIT ARIZALAR VE COZUMLERI

Misteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan once asagidaki bilgilerle arizayi ken-
diniz giderip gideremeyeceginizi kontrol ediniz. Bu 6neriler sorunu ¢ézmiiyorsa

(==
=
[4-)

444 84 87 numarali Cagri Merkezi'ne veya Ugur Yetkili Servisi'ne bagvurunuz. mmmn

ARIZA

OLASI NEDEN

¢O0ziMm

Hicbir gésterge

Cihaza elektrik
gelmiyor/cihaz
kapali.

Fisi kontrol ediniz.

Elektrik kesintisi/
fis tam oturmamis/

Elektrik kesintisi olmadigindan ve

stirekli calisiyor.

fonksiyonu aktif.

yanmiyor. sigorta atmis sigortanin agik oldugundan emin olunuz.
Elektrik kablosunda Derhal sigortayi kapatip cihazi fisten
hasar var cekiniz. Kablo degisimi icin Yetkili Servis
’ ile gorisuniz.
Sari géstergeyi kontrol ediniz. Yaniyorsa
Kompresor Stiper Dondurma Stper Dondurma fonksiyonu aktiftir.

Butonu cevirerek cihazi normal ¢alisma
moduna alabilirsiniz.
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- )
=) Kirmizi gosterge

Cihaza yeni gida

) (Resim@/3) Tl Hyanildi/ Cihaz kritik sicaklik degerinin altina
m“mm devaml} yu ciehn;ze?lllglisé I distikten sonra klrlel gosterge
yasf;gﬁihglcol:l)az calistiniliyor. sonecekir

Gosterge lambasinin veya termostat
kartinin degistirilmesi gerekir. Ugur
Musteri Hizmetleri Merkezi ile iletisime
geciniz.

Yesil gésterge
yanmiyor ancak | Lamba bozulmus.
cihaz galisiyor.

Cihaz kapisi gok stk Kapiyi gereksiz yere agmayiniz.

aciliyor.
Cihazin kapi
kenarlarinda
yogun buz
olusumu var. Conta va da kap; degisimi icin U
. onta ya da kapr degisimi igin Ugur
Cihaz C.(.)nt?.SI hasar Musteri Hizmetleri Merkezi ile iletisime
gormus. o
geginiz.
Cihazin oturdugu zeminin diiz
Cihazin ayaklari yere oldugundan emin olunuz. Ayaklari
tam oturmamis. destekleyerek yere tam oturmasini
saglayiniz.
. Cihaz baska bir Cihazin titresim yapabilecek nesneyle
Cihaz ¢ok ses nesneye temas .
: temasini kesiniz.
yapiyor. ediyor.

Cihaz igindeki kaplar
birbirine temas
ediyor.

Cihaz igindeki nesnelerin birbiriyle
temasini kesiniz.

20



Kirmizi gésterge

(Resim@/3)

Kapr agik kalmus.

Cihazin kapisini kontrol ediniz.
Kapanmasini engelleyen cekmeceleri
kontrol ediniz ve kaldiriniz.

(==
=
[4-)
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Cok fazla gida
yerlestirilmis.

Gidalari parga parca ylkleyiniz. Stper
Dondurma fonksiyonunu devreye aliniz.

Havalandirma

devamli Cihaz etrafindaki nesneleri kaldiriniz.
yaniyor. (Cihaz delikleri kapali. Gerekli mesafeyi koruyunuz.
sogutmuyor.)
kClhazuyaklnmda 1! Isi kaynaklarini cihazdan uzaklastiriniz.
aynagi bulunuyor.
24 saat boyunca kirmizi gésterge
Termostat arizall. sénmediyse Ugur Misteri Hizmetleri
Merkeziile iletisime geciniz.
Gidalari y . ,
Cihaz koku yerlestirdiginiz Gidalan agzi kapal! §Pf|f!ld.e e sagl.am
posetlere yerlestirdiginizden emin
yaplyor. posetlerde sizint
olunuz.
var.
. Conta yada kapi degisimi igin Ugur
Cihaz contas| hasar Musteri Hizmetleri Merkezi ile iletisime
gérmis. o
geginiz.
Kapi vakum
yapmiyor.
Cihazin kapisini kontrol ediniz.
Kapi tam .
K Kapanmasini engelleyen cekmeceleri
apanmiyor.

kontrol ediniz ve cisimleri kaldiriniz.
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S Cihaz calisirken birtakim sesler cikartacaktir. Bu sesler normal olabilir. Alttaki

|8 tabloyu kontrol ediniz.
-
““m““ Cihaz Caligma Sesleri
Ugultu sesi Sogutma sistemi calisiyor.
Sinlty, hisirti sesleri Borulardan sogutma gazi gegiyor.
Tiklama Kompresor devreye girip cikiyor.
Cihazin agilmasi sirasinda tiklama ic aydinlatma salter agiliyor.

Cihaziniz standartlara uygun ses seviyesi sartlarim
saglamaktadir. Cihazimizi dinlenme alanlarinda

(yatak odasi, oturma odasi)
kullandiginiz takdirde cihazinizin caligma seslerinden rahatsiz
olabilirsiniz. Cihaz1 konumlandirirken bu hususu géz oniinde
bulundurunuz.

Cihazimzin kapisi acildiginda icerisine sicak hava girer. Kapi
kapatildiginda cihaz icerisine giren sicak havanin hacmi
daraldigi icin vakum etkisi olusturmaktadir. Kapinin kisa siire
icerisinde tekrar acilmasi zorlasir. Bu durum normaldir ve cihaz
icerisindeki doluluga bagli olarak en ge¢ 10 dakika icerisinde
ortadan kalkar. Bu siire boyunca kapi kolunu zorlamayiniz.

22



6- MUSTERi HiZMETLERI
MERKEZI

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel
degerlerimizle olusturdugumuz yiiksek
kalite anlayisimiz cercevesinde, drin
ve hizmetlerimizden duyulan misteri
memnuniyetine bilyik 6nem vermekte-
yiz.

Ugur Sogutma A.S. olarak sizlere en
iyi hizmeti verebilmek ve miusteri hiz-
metleri sureglerimizi gelistirmek igin
kapsamli politikalarla buyuk bir 6zveri
ile calisiyoruz.

Turkiye genelinde, alaninda uzman-
lagsmis yetkili servis agimiz ve giler
yuzld, profesyonel cagri merkezi perso-
nelimiz ile sizlere en iyi hizmeti sagla-
mak i¢in calismaktayiz.

Ugur Misteri Hizmetleri Merkezi'ne;

+ 444 84 87 numarali Cagri Merkezi
hattimizi arayarak,

- https:/www.ugur.com.tr/bize-
yazin adresindeki formu doldurarak,

« 0 256 316 10 00 numarali hatti ara-
yarak,

« 0 256 316 10 36 numaraya faks ce-
kerek,

« Ugur Musteri Hizmetleri Merkezi,
YENi SANAYi MAHALLESi DEVLET
KARAYOLU CADDESI No:127/C
PK:09900 NAZiLLi/AYDIN adresine ya-
zili bagvurunuzu ileterek ulasabilirsiniz.

Bizlere her tirlu dilek, istek ve dne-
rinizi bildirebilir, size en yakin “Ugur
Yetkili Servisi’ni 6grenebilir, Grinlerimiz
hakkinda arzu ettiginiz bilgiyi talep ede-
bilirsiniz.

isitme ve konugma engelli miiste-
rilerimiz 1 SMS araciligiyla 444 84 87

numarali Cagri Merkezimize ulasabi- e
lir, Griin ve hizmetlerimiz hakkinda her |
tiirlii bilgiyi alabilirler., Ig

6.1- GARANTI KAPSAMI mmm“

Cihazimizi kullanirken kilavuz tali-
matlarina uydugunuz sirece cihaziniz
uzun yillar boyunca size hizmet etmeye
devam edecektir. Cihazimzin kullanim
6mri 10 yildir. Cihaziniza ait yedek par-
calari 10 yil siire boyunca yetkili servis-
lerimizden edinebilirsiniz.

Cihazinizin yasal garanti siiresi, tiike-
ticiye teslim tarihinden itibaren baslar
ve 2 (iki) yildir. Ek garanti hususlari, ga-
ranti belgesinde diizenlenmelidir.

Garanti Belgesi'nin tekemmil etti-
rilerek tiketiciye verilmesi sorumlu-
lugu, titketicinin mali satin aldigi satici,
bayii, acente veya temsilciliklere aittir.
Garanti sartlar, cihaziniz ile birlikte ve-
rilen Garanti Belgesi’nde detayli sekilde
yer almaktadir.

Urtinin  kullamim  kilavuzunda yer
alan hususlara aykiri olarak kullanil-
masindan kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir:

- Kullanim hatalarindan meydana ge-
len hasar ve arizalar.

- Zorlama kaynakli plastik parca kiril-
malari.

- Kullanima bagli aksesuar kirilmalari
(kapi kolu, cekmece vb.)

- Cihazin teslimati sonrasinda yuk-
leme, indirme ve tasgima sirasinda olu-
san hasar ve arizalar.

- Voltaj diisuklugi veya fazlaligindan
dolayi olusan hasar ve arizalar.

- Hatali elektrik tesisatindan kaynakli
hasar ve arizalar.

- Yangin ve yildirim diismesi ile mey-
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dana gelecek ariza ve hasarlar.

- Yetkisiz kisiler (Yetkili Servisler ha-
ricinde) tarafindan miidahalede bulunan
cihazlar.

- Orijinali Gzerinden modifikasyon
(mekanik kontrol panelini elektronige
cevirme, kayar kapili cihazlari menteseli
kapiya cevirme vb.) islemleri yapilmis ci-
hazlar.

Bu ariza ve hasarlar ticret karsiliginda
Ugur Yetkili Servisi tarafindan giderile-
cektir. Urtniin kullanim yerine nakliyesi
ve montaji Uriin fiyatina dahil degildir.

Arizalarda kullanim hatasinin bulu-
nup bulunmadiginin, yetkili servis is-
tasyonlari, yetkili servis istasyonunun
mevcut olmamasi halinde sirasiyla; ma-
lin saticisy, ithalatgisi veya Ureticisinden
birisi tarafindan mala iliskin azami tamir
stiresi icerisinde diizenlenen raporla be-
lirlenmesi ve bu raporun bir nishasinin
tuketiciye verilmesi zorunludur.

Tuketiciler, ikinci fikrada belirtilen
rapora iliskin olarak bilirkisi tarafindan
tespit yapilmasi talebiyle uyusmazligin
parasal degerini dikkate alarak tiiketici
hakem heyetine veya tiiketici mahkeme-
sine bagvurabilir.

Nakliyesi Ugur Yetkili Servisi tarafin-
dan yapilmayan cihazlarda olusan hasar
durumlarinda sorumluluk cihazin nakli-
yesini yapan firmaya aittir. Kargo veya
nakliyesini yapan kisiler tarafindan tes-
lim edilecek olan Griinlerin ambalajlarin
kontrol etmeden teslim almayiniz.

Garanti Belgesi’nin tekemmil etti-
rilerek tiketiciye verilmesi sorumlu-
lugu, titketicinin mali satin aldigi satici,
bayii, acente veya temsilciliklere aittir.
Garanti, garanti belgesinde belirtilen
stire icinde ve yalnizca cihazda meydana
gelecek arizalar igin gegerlidir. Bunun di-
sinda garanti belgesine dayandirilarak
herhangi bir isim altinda hak talep edi-

lemez. Garanti belgesi tizerinde tahrifat
yapildigi, cihaz iizerindeki orijinal seri
numarasi kaldinldigi, degistirildigi veya
tahrif edildigi takdirde bu garanti gecer-
siz sayilir.

6.2- YETKILi SERVIS

444 84 87 numarali Cagri Merkezi te-
lefonunu 7 glin 24 saat boyuna araya-
bilir, size en yakin “Ugur Yetkili Servisi”
bilgilerini 6grenebilirsiniz.

Glincel yetkili servislerimizin liste-
sine https://www.ugur.com.tr/yetki-
li-servisler internet adresinden ulasa-
bilirsiniz.

Daha hizli ve etkili hizmet igin litfen
yetkili servise bilgi verirken garanti bel-
gesinde bulunan, cihazinizin model ve
uretim numaralarini belirtiniz. Cihaziniz
icin azami tamir siiresi 20 is gtintdur.

Kullanim kilavuzunun giincel halini
www.ugur.com.tr internet sitemizden
takip edebilir veya yetkili servislerimiz-
den talep edebilirsiniz.
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UGUR

Ugur Sogutma Makinalari Sanayi ve Ticaret A.S.

L

Genel Miidurlik
Yeni Sanayi Mahallesi
Devlet Kara Yolu Caddesi No: 127/C
Nazilli/AYDIN TURKIYE
T:0.256 316 10 00
F:0.256 31610 31

ugur@ugur.com.tr

Marmara Bélge Miidiirliigii
Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No: 9/A
Bagcilar/ISTANBUL TURKIYE
T:0.212 624 32 28
F:0.212 54196 36
istanbul@ugur.com.tr

444 84 87

www.ugur.com.tr
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